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1. Adatok, követelmények leírása 
 
1.1. Az építmény, építési munka előírások szabatos megnevezése:  
 
Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. NÁ150 öv vízvezeték rekonstrukciója  

 
1.2. Az építmény, az építési munka helye:  

Kaposvár511 hrsz., 466 hrsz. 
 

1.3. Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei: 
 

Szakasz Épül Vízbekötés-
csere 

Tolózár FF ktb. tűzcsap 

Gr. Apponyi A. 
u. 

480 fm NÁ100 
KPE vízvezeték 

44 db 2 db NÁ100, 3 
db NÁ80 

3 db 

Laktanya u. 180 fm NÁ80 
KPE vízvezeték 

8 db 1 db NÁ80 1 db 

Gr. Apponyi A. 
köz 

20 fm NÁ80 KPE 
vízvezeték 

- - - 

 
 

1.4. Az építési munka jellege: meglévő vízvezeték rekonstrukciója;  
 

1.5. Szükséges építési-, létesítési engedélyek: nem engedélyköteles 
 
1.6. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

 
a) Az építési munkát befolyásoló körülmények, illetve környezeti tényezők: 

 
A kivitelezéssel érintett, illetve felhasznált területnek a kivitelezés befejezése utáni 
helyreállításáról nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni. 
 
Az általános műszaki-, gazdasági-, vagyonvédelmi-, környezet- és munkavédelmi 
feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglaltakra.  
 
Ajánlattevő köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket is, ami a 
munkaterületen keletkező törmelék, hulladék anyag összegyűjtésével, elszállításával 
kapcsolatosak.  
 

b) A munkavégzési időszak korlátozása:  
 
A KMJV Önkormányzatának 7/2000 számú,  a közterület rendeltetésétől eltérő célú 
használatának általános szabályairól szóló rendelete 19.§ (10.) bekezdésének 
értelmében: 
 
November 15. és március 15. közötti időszakban a közterületet felbontani az azonnali 
hibaelhárítási munkák végzésén túl különösen indokolt esetben a Polgármester külön 
engedélye alapján lehetséges. 
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c) Más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége:  
 
Jelenleg az utcában zajlik a TÁVHŐ beruházás, illetve az Ügyészség építése. Kérjük a 
tisztelt kivitelezőt, hogy Uitz Zsuzsannával, a TÁVHŐ beruházás projekt felelősével 
vegyék fel a kapcsolatot. (30/92-79-377) 
 

d) Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások: 
 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez munkaterületet biztosít. 
 
Ideiglenes vízvételezés és villamos energia ellátás a közmű hálózatról térítés ellenében 
biztosított.  
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2. A vállalás műszaki-gazdasági minőséggel kapcsolatos követelményei 
 
2.1. A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés minden körülményére kiterjedő, a helyszíni 

munkavégzést tartalmazó ütemtervet kell készíteni. Az ütemtervet olyan részletességgel kell 
kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a naponta igénybe vehető 
munkaterület és az ott elvégzésre kerülő munkanemek, munkafolyamatok. Az ütemterv 
naprakészen tartása a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. 
 

2.2. I. osztályú minőség vállalás. 
 

2.3. A munkavégzés során az eltakarásra kerülő felületekről dokumentációt kell készíteni.  
 

2.4. A bontott anyag, illetve hulladék elszállításáról, illetve elhelyezéséről a kivitelezőnek 
gondoskodnia kell, valamint annak befogadásáról a lerakóhelytől igazolást kell benyújtani. 
 

2.5. Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel és a kivitelezés során (alvállalkozók esetében is) minden 
vonatkozó, érvényben lévő munkavédelmi-, biztonsági-, és tűzvédelmi jogszabályt, illetve 
előírást, szabványt be kell tartani. 

 
2.6. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentációt, annak 

mellékleteit műszakilag meg kell vizsgálnia és a helyszínt meg kell ismernie.  
 

2.7. Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezés teljes körű és megfelelő teljesítéséhez szükséges 
munkát, szolgáltatást, anyagot figyelembe vennie az ajánlatához. Az ajánlattételi felhíváshoz 
kapcsolt műszaki dokumentáció mellékletében szereplő adatok esetleges hiányosságaira, 
illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többlet költség 
(pótmunka, stb.) igényt Ajánlatkérő Ajánlattevőtől a teljesítéshez kapcsolódóan nem fogad el. 

 
3. Közbeszerzési műszaki leírás 

 
3.1. Általános kikötések 
 

3.1.1. Elkészítendők a rendelkezésre helyszínrajz és leírás alapján a részletes feladat 
meghatározásnál ismertetett műszaki létesítmények. 
 
A megvalósításhoz szükséges közműegyeztetések beszerzése, közterület bontási 
engedély beszerzése és az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése a 
nyertes ajánlattevő feladata. 

 
3.1.2. A közterület bontások és helyreállítások a közterület bontási engedély szerint 

végezhetők. 
 

3.1.3. A működő vízművek közvetlen érintő munkafolyamatoknál az üzemeltető térítés 
ellenében végzett szakfelügyeletét igénybe kell venni, üzemelő vezetékszakaszon 
csak a KAVÍZ Kft. szakemberei végezhetnek munkát. 

 
3.1.4. A kivitelezési munkák alatt a vízellátó rendszer folyamatos üzemét biztosítani kell. 

1-2 órás üzemszünet csak a vezetékátkötéseknél megengedett a csúcsfogyasztási 
időszakokon kívül az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban. 

  



 

5 
 

 
3.1.5. A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények típusát az üzemeltetővel egyeztetni 

kell. 
 

3.1.6. Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát 
képezik, külön térítés nélkül.  

 
3.1.7. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt megbízóval közösen 

köteles megnyitni az építési naplót, az üzemeltető bevonásával.  
 

3.1.8. Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a meglévő 
közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. 

 
3.1.9. Nyertes ajánlattevőnek az elvégzett munka minőségét a következőkkel kell 

bizonylatolnia:  
 
a) építési napló másolatok; 
 
b) megvalósulási tervek 5 példányban, példányonként az alábbi tartalommal: 
 

— beépített anyagok és gépek minőségi bizonylatai, magyar nyelvű 
gépkönyvei; 

— műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.  
 

3.1.10. A kivitelezési munkákból származó mindennemű károkozást, - beleértve a zöldkárt 
is -, a nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni a károsult részére. 

 
3.1.11. Nyertes ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési 

naplóról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat alkalmazni.  
 

3.1.12. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatadáshoz feltétlen szükséges a helyszín 
megtekintése! 

 
 
3.2. Részletes feladat-meghatározás: 

 
Elvégzendő feladatok: 

 

Szakasz Épül Vízbekötés-
csere 

Tolózár FF ktb. tűzcsap 

Gr. Apponyi A. 
u. 

480 fm NÁ100 
KPE vízvezeték 

44 db 2 db NÁ100, 3 
db NÁ80 

3 db 

Laktanya u. 180 fm NÁ80 
KPE vízvezeték 

8 db 1 db NÁ80 1 db 

Gr. Apponyi A. 
köz 

20 fm NÁ80 KPE 
vízvezeték 

- - - 
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Az új vezetéket össze kell kötni az új Laktanya u-i, a meglévő Szántó közi és Gr. Apponyi A. 
közi vezetékekkel is. A munka során a vízbekötések teljes cseréjét kell figyelembe venni a 
méretlen oldali golyóscsappal együtt. A tűzcsap elé tolózárat is be kell építeni. A 
vízbekötéseknél a vízmérő előtti golyócsapot is cserélni kell, illetve pincében elhelyezett 
vízmérési pont esetén gondoskodni kell az új és a régi falátvezetés vízzáró kitömítéséről. 
Minden meglévő vízbekötést cserélni kell/át kell kötni, függetlenül annak térképezett 
voltától.  
A vízellátással összefüggő munkák során a vonatkozó szabványok előírásait, a közműves 
vízellátás szabályait, illetve a Társaságunk által szerkesztett, „A vízellátás műszaki irányelvei 
a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. működési területére” című gyűjtemény előírásait 
kell betartani. 
  
A munkavégzés során kizárólag I. osztályú, OTH engedéllyel rendelkező vízipari anyagok 
építhetők be, amelyek nem lehetnek gyengébb minőségűek a piacon jelenleg mértékadó 
HAWLE, MULTI/JOINT, GREINER, ISIFLO, DANFOSS, AVK színvonalnál.  
 
Amennyiben a munkát kitakarás nélküli technológia alkalmazásával kívánják elvégezni, 
úgy a „Kitakarás nélkül, csőroppantással elvégzett vízvezeték-rekonstrukció során 
betartandó üzemeltetői előírások” című gyűjtemény előírásait is be kell tartani. 
 
Az új vezeték rákötéseit az üzemelő hálózatra kizárólag az üzemeltető végezheti el. 
 

 
3.2.1. Üzemeltető adatai:  

 
KAVÍZ Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 
Vízellátási Főmérnökség:  7400 Kaposvár, Zaranyi út 
Vízellátási főmérnök:  Boda Balázs telefon: 20/913-0068 
Víztermelési koordinátor: Lapp Zoltán telefon: 20/955-4560 
 

 
4. Csatolt anyagok: 

 
 

• Részletes helyszínrajz 

• Műszaki leírás 

• Árazatlan költségvetés 

• Csőroppantásos technológia leírása 

• Vízellátás műszaki irányelve 
 


